
© GEP    www.regenwater.com     www.gep-rainwater.com     Tel. NL +31 (0)183 610520     BE +32 (0)89/238.008     info@regenwater.com

IRM-8 Watermanager

GEP Artikel nr.: 402602



© GEP    www.regenwater.com     www.gep-rainwater.com     Tel. NL +31 (0)183 610520     BE +32 (0)89/238.008     info@regenwater.com

Voor gebruik aandachtig lezen
Alle veiligheidsvoorschriften nakomen
Voor toekomstig gebruik bewaren

Deze montagehandleiding bevat belangrijke aandachtspunten en aanbevelingen. A.U.B  voor de 
montage van electrische aansluitingen en in bedrijfname de montage handleiding  
nauwkeurig te lezen. Verdere montage- en gebruiksaanwijzingen die componenten of  
onderdelen van het toestel betreffen zijn aanvullend in acht te nemen.

Technische wijzigingen en Druk en zetfouten voorbehouden

IRM®  -8 Watermanager

GEP Artikel nr.: 402602 / 402602
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 Onderdelen :

• 1x IRM 8 Watermanager 
• 1x Druksensor 20 meter 
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1.0 Voorwoord          
U heeft een hoogwaardig product verworven en wij wensen u veel plezier van uw aanschaf. Om langdurig van 
uw aanschaf gebruik te kunnen maken vragen we u de montagehandleiding en gebruiksaanwijzing aandachtig 
door te nemen. Het produkt is in onze testprocedure in alle bedrijfstoestanden getest. Dit betekent voor u dat u 
een werkend product heeft aangeschaft. Mocht er onverhoopt toch een storing optreden richt u zich dan aan uw 
handelaar/verkoper.

1.1 Garantie
De garantieduur is 24 maanden na aanschaf van dit product. 
Binnen de garantieduur stellen wij bij storingen, kosteloos nieuwe onderdelen beschikbaar. Dat geldt enkel bij 
storingen die terug te voeren zijn op de fabricage-en/of materiaalfouten. Dus storingen die ondanks het navolgen 
van de handleiding, doelmatige gebruik en met in acht name van de gebruiksaanwijzing zich toch voor blijven 
doen. Bij service ter plaatse zijn wij genoodzaakt om onze servicevoorwaarden te handhaven. u wordt hiervan op 
de hoogte gesteld middels een service aanvraagformulier. Dit formulier dient u ondertekend te retourneren aan 
onze servicedienst. 

1.2 Algemene informatie
• Het systeem dient met inachtname van de huidige stand de van de techniek aangesloten te worden, met name 
de technische voorschriften  zoals DIN 1988, DIN 1986, NEN 1010 en DIN EN 1717!
• De gebruiker is verantwoordelijk voor alle maatregelen:
- De juiste installatie,
- Om te reageren op bedreigingen door ondeskundig gebruik.
• De IRM® - Watermanager 8 is goedgekeurd voor gebruik:
- In regenwater systemen,
- 230 Volt 50 Hertz wisselstroom,
- Voor omschakeling van regenwater naar drinkwater
- Tot een watertemperatuur max. 35 ° C,
- Op het gebied van residentiële, commerciële en industriële gebouwen en kleine bedrijven.

Vragen over het apparaat en onderdelen:
• stel alleen aan uw dealer.
• Geef altijd afleveradres.
• Altijd serienummer vermelden
• Altijd met garantiebewijs (kopie aankoopfactuur)

1.3 Beschermende maatregelen
• Monteer het apparaat:in een droge vorstvrije ruimte, in een ruimte met een afvoer op de grond, bijvoorbeeld een 
schrobputje, minstens 40 cm onder het plafond, gemeten vanaf de bovenkant van het apparaat. (nodig voor even-
tuele inspectie en onderhoud aan de suppletie-unit)
• De gebruiker dient zijn/haar landelijke maatregelen voor preventie van ongevallen strikt in acht te nemen.
• Bij de elektrische installatie zijn de staats-en EU voorschriften van toepassing waargenomen in de huidige 
versie. De Elektrische installatie is goedgekeurd door deskundigen, rekening houdend met de VDE 0100 en 
NEN1010.
• Stekker dient vrij toegangelijk te zijn
• Stekker mag pas in de wandcontactdoos gestoken worden nadat het apparaat naar behoren en conform de 
geldende voorschriften geïnstalleerd is en alle aansluitingen op waterdichtheid gecontroleerd zijn
• Het is noodzakelijk om ervoor te zorgen dat tijdens de inbedrijfstelling van de IRM® - Watermanager 8 er zich 
geen personen in het de regenwatertank bevinden, of de inbedrijfstelling met natte handen plaats vindt.
• Tijdens onderhoudswerkzaamheden aan de IRM® - Watermanager 8 dient de stekker uit het  stroomnet gehaald 
te worden
• Alle onderhouds-, installatie- of wijzigingsmaatregelen aan de IRM® - Watermanager 8en haar componenten, 
die onder elektrische spanning staan kan ernstige verwondingen aan personen toebrengen, zelfs fataal zijn.
• De voedingsbron met een RCD (30 mA) beveiligen.
• De gebruiker mag niet op eigen initiatief ingrepen plegen die niet in de gebruiks- en Installatie-instructies zijn 
omschreven.
Kosten als gevolg van onjuist gebruik of installatie worden niet geaccepteerd.
• Bij het niet opvolgen van de montagehandleiding en de gebruiksaanwijzing kan er geen aanspraak gemaakt 
worden op enige vorm van garantie.
• Aanspraak op enige vorm van garantie of aansprakelijkheden vervalt bij het openschroeven van het apparaat 
tenzij anders overeengekomen.
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1.4 Omschrijving van het product         
De IRM® - Watermanager 8 is een stekkerklare, compacte installatie voor gebruik van regenwater in 
wooncomplexen, commerciele- en publieke gebouwen. 
De breaktank voor drinkwatervoorziening is conform EN1717 type AB. inhoud 100 liter
De Watermanager beschikt over een dubbele zelfaanzuigende centrifugaalpomp (RC-3 of RC-5). Een toevoerpomp 
dient voor de toevoer van regenwater vanuit de regenwatertank in de breaktank.
Bij gebrek aan regenwater wordt de breaktank gevuld met drinkwater door middel van een 1” magneetventiel.
De IRM - Watermanager 8 is voorzien stalen behuizing. 



© GEP    www.regenwater.com     www.gep-rainwater.com     Tel. NL : 0183-610520     BE : 089/23.80.08    info@regenwater.com

GEP Artikel nr.: 402602 / 402602

Voeding toevoerpomp
Plaats de IRM®  -8 Watermanager met voldoende ruimte aan de achterzijde om 
de aansluitingen te kunnen maken.

ENG : power supply for the supply pump 
Place the IRM®  -8 Watermanager with sufficient space at the back for the 
connections.

aansluiting niveausensor
Monteer de toevoerpomp op het toestel. Let op dat deze leiding onder afschot 
naar de pomp ligt en dat deze NIET boven het toestel bevestigd mag zijn.

ENG : connection level sensor
Instal the supply pump on the toestel. Make sure that the pipe to the supply pump 
is sloping. The pump can NOT be installed above the system.

potentiaalvrij contact
Monteer de klep van de filterreiniger in de persleiding en de stekker in de 
contrastekker.

ENG : potential-free contact 
Instal the valve of the filtercleaner in the pressure pipe and plug in the counter 
plug.

1.5 Montage stappenplan
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filterreiniger
Monteer de waterslagdemper en afsluiter in de drinkwater leiding.

ENG : filter cleaner 
Instal the water hammer arrestor and the stop valve in the drinking/tap water 
pipe

voeding 230V
Kies de gewenste zijde van het toestel als uitgang en monteer daar de afsluiter. 
Dop de andere zijde af.

ENG : Energy supply 230V
Choose 1 side as flow direction and instal the stop valve. Place a cap at the other 
side.

Stel daarna de gewenste in- en uitschakeldruk in en neem het toestel in bedrijf.

ENG : Set up the desired start- and stop pressure and commission the system.
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Controle / instellingen druksensor

Voor het in bedrijfnemen van de systeembesturing is het van belang dat de 
druksensormodus juist wordt ingesteld en op welke hoogtes de toevoerpomp 
aan- en uitschakelt.

1. Druk gelijktijdig op de 2 pijltoetsen om in de fabrieksinstellingen 1 te komen. 
Op het scherm is nu op regel 3 de status van de niveausensor instelling te 
dien (NS geinstaleerd / NS niet geinstaleerd) 

2. Indien de status verranderd dient te worden druk op MOD (tweede knop van 
links) hierdoor veranderd de status en druk op de rode knop om het menu 
te verlaten. 

Controle / instellingen regewatertank

1. Druk gelijktijdig de rode toets en de pijl omhoog toets in. Zodat u 
instalatiemodus  komt. Op het scherm regel 2 is nu niveaukalibratie te zien.  

2. Druk nu op de meest linkse knop daar staat NIV. De 0 op regel 2 begint te 
knipperen. Met behulp van de pijltoetsen  kan de waarde worden ingesteld. 
(hoogte van de tank is bodem tot onderkant overloop van de regenwatertank, 
in stappen van 10 cm)

3. Indien de status verranderd dient te worden druk op OK (derde knop van 
links) hierdoor veranderd de status en druk op de rode knop om het menu 
te verlaten. 

Hiermee zijn alle noodzakelijke instelingen ingesteld overige menu opties zijn 
volgens de frabrieksinstellingen ingesteld. Indien u deze wenst aan te passen 
verwijzen wij u naar de bedieningshandleiding. 
Als u alles op de juiste manier heeft ingesteld en aangesloten is het stysteem 
gebruiks klaar. 

2.1 Inbedrijfstelling 


